Objednavka ¢. 89

Objednavatel:
Specialna 28 s M§

Variabilny symbol : 0892019

J. Vojtassaka 13
01008 Zilina
ICO: 36134228 DIC : 2021489437

Uget: 000000 - 7000101321 /8180
IBAN:  SK53 8180 0000 0070 0010 1321
SWIFT SPSRSKBA

Telefon:  041/5655696 Fax:

E-mail: __ szsriaditelka@gmail.com

Déatum whotovenia: 16.12.2019

Dodavatel':
PYROSTOP Huliak

Ipel'ska 615/20
01001  Zilina
IEo: 36795488

IC DPH: SK2022411072

Dodacie a platobné podmienky :
Podla dohody.

Objednavame u Vas:

C. Kod tovaru
Nazov tovaru alebo sluzby

MnoZstvo MJ Jed.cenas DPH Spolu
s DPH

1. 01
Kontrola prenosnych hasiacich pristrojov
2. 02
Vypracovanie potvrdenia o kontrole hasiacich pristrojov
3. 03
Kontrola poZiarnych hydrantov C 52
4 04
Vypracovanie spravy z kontroly HP do 10 ks

15,000 ks 4,200000 63,00
1,000 x 4,200000 420
8,000 ks 6,000000 48,00

1,000 x 4,800000 4,80

Obnos slovom :
jedenstodvadsat €

Celkova suma: 120,00 €

Objednavku vyhotovil : ¢ . \
Bc. Vajdova Blanka WA
09 11 932 373

Podpis a petiatka




10190849

Faktura cislo :

il e
s - o] Lo Objednavka Gisio Dodaci lst éisio :
pkoow 17 -01- 1000 [postova adresa:
FRlDH‘F/ 2 7267
Dodavatel :
PYROSTOP Huliak s.r.0. Specialna zakladna $kola s materskou $kolou
Vojtassaka 13
010 08 Zilina
Ipelska 615/20
010 01 Zilina
SLOVENSKA REPUBLIKA
ICO: 36795488 DIC: 2022411072
IC DPH: $K2022411072
OR OS v Ziline, oddiel Sro viozka & 19132/L
Banka : Prima banka Slovensko a.s.
SWIFT : KOMASK2X
Fakturu vyhotovil : Huliak R
Odberatel : Datum vyhotovenia Dodanie tovaru/sluby Détum splatnosti
Specialna zakladna $kola s materskou $kolou
R e 1 18.12.2019 18.12.2019 01.01.2020
SLOVENSKA REPUBLIKA Forma Ghrady . Prevodny prikaz
Spbsob dopravy
Cislo Gétu © 038330TDO3IEGDD
IBAN : SK36 5600 0000 0003 8380 7003
ICO: 36134228 DIC: 2021489437 Suma k Ghrade : 120,00
IC DPH: Variabilny symbol Konatantny symbal Specificky symbol
Koneény prijemea : 10190849
Miesto uréenia Dod. a plat, podmienky :
Fakturujeme Vam za:
P2 Kéd Popis Mnoistvo | MJ Cenaza| Cenazaj DPH Spolu DPH Celkova
polozky bez DPH s DPH *| bezDPH cena
1| 000001 | Kontrola prenosnych hasiacich 1500 ks 3,50 420 20 52,50 10,50 63,00
| | pristrojov [ _ , _ |
2 | 000002 | Vypracovanie potvrdenia o kontrole 100 ks | 3,50 4,20 20 3.50 0,70 420
| | hasiacich pristrojov | ; | L ! |
3000007 ;Konlmia poziamyeh hydrantov C" 52 | 800 ks 5,00 | 6,00 20 | 40,00 8,00 48,00
41000009 Viypracovanie spravy z kontroly PH do 1,00 ks 4,00 480 20 4,00 0,80 4,80
10ks |
Zaklad pre DPH 20 % : 100,00
DPH 20 % : 20,00
Celkova suma s DPH 120,00
Celkova fakturovana suma k thrade: EUR 120,00

Faktura zarover sluzi ako dodacl list.

FYROSTOP Huliak S.I.0.
Inelska 615/20
001 ZILINA

S DP} |,_~,k"{)(_ 2411072
1_’9

01
(_,ﬂ "l,f 7954

Podpis a peciatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné Gitovnictvo a legisiativa bez starosti. @ KROS a s, www kros skfomega




PYROSTOP Huliak,sro.

IpePska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol
o vykonanej tlakovej skuske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Majitel: Specialna ZS s MS Vojtassaka, Zilina Identifikaéné ¢islo hadice: ¢.1
Typ hadice: C 52 Rok vyroby: 1990  Dizka: 20 m
Pracovny pretlak (Mpa). 1,2 Skusobny pretiak (Mpa): 1,56
Datum Skasky |  Vysledok skusky | Poznamky Podpis |
| skusgjuceio
11.12.2019 Vyhovuje | Umiestnena v hydrante €.1 prizemie M M|
- /

PYROSTOP Huliak,s.ro.

Ipefska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol
o vykonanej tlakovej skiiske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Majitel: Specialna ZS s MS Vojtassaka, Zilina |dentifikaéné &islo hadice: &.1/1
Typ hadice: C 52 Rok vyroby: 2003  Dizka: 20 m
Pracovny pretlak (Mpa): 1,2 $ Skusobny pretlak (Mpa): 1,56
| Datum Skusky | Vysledok skusky Poznamky Padpis
o skugajficeio
" 11.12.2019 Vyhovuje Umiestnena v hydrante &1 prizemie Mlbf&?

v
!



T

PYROSTOP Hulak,s.ro.

Ipel'ska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol

o vykonanej tlakovej skuske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Majitel: Specialna ZS s MS Vojtassaka, Zilina

Typ hadice: C 52
Pracovny pretlak (Mpa). 1,2

Rok vyroby: 1990

Identifikaéné ¢islo hadice: €.2
Dizka: 20 m

Skusobny pretiak (Mpa): 1,56

Datum Skusky |  Vysledok skusky Poznamky Pqdpis
_ skugajliceho
11.12.2019 | Vyhovuje | Umiestnena v hydrante €.2 poschodie I I

PYROSTOP Huliak, s.r.o.

Ipel'ska 615/20, 010 01 Zilina

[
[

STN 92 0801

Protokol

o vykonanej tlakovej ski$ke poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Maijitel: Speciaina ZS s MS$ Vojtagsaka, Zilina

Typ hadice: C 52
Pracovny pretlak (Mpa): 1,2

Rok vyroby: 2003

Identifikacné Cislo hadice: €.2/1
Dizka: 20 m

Skusobny pretlak (Mpa): 1,56

| Datum Skusky Vysledok skusky

Poznamky

Podpis

skiSajiceho |

11.12.2019 Vyhovuje

| Umiestnena v hydrante €2 poschodie

H.L,j -’[,f
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PYROSTOP Huliak,s.ro.

Ipelska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol

o vykonanej tlakovej skiske poziarnej hadice podlfa STN 92 0801

Maijitel: Specialna ZS s MS Vojtassaka, Zilina

Typ hadice: C 52
Pracovny pretlak (Mpa): 1,2

Rok vyroby: 1990

Identifikacné ¢islo hadice: €.3

Dizka: 20 m

Skusobny pretlak (Mpa): 1,56

Datum Skusky Vysledok skusky

Poznamky

skgﬂiﬁ?qho

11.12.2019 Vyhovuje

Umiestnena v hydrante £€.3 prizemie

PYROSTOP Hulak,s.ro.

Ipel'ska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol

o vykonanej tlakovej skiske poziarnej hadice podla STN 92 0801

Maijitel: Specialna ZS s MS Vojtassaka, Zilina

Typ hadice: C 52
Pracovny pretlak (Mpa). 1,2 .

Rok vyroby: 1990

Identifikaéné cislo hadice: ¢.4

Dizka: 20 m

Skusobny pretiak (Mpa): 1,56

Datum Skusky Vysledok skusky

Poznamky

11.12.2019 Vyhovuje

E Umiestnena v hydrante .4 prizemie

IH I

| Ppdpis
skuf> iggho |

:
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A PYROSTOP Huliak,sro

/ Ipelska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol
o vykonanej tlakovej skuske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Majitel: Specialna ZS s M$S Vojtassaka, Zilina Identifikaéné ¢islo hadice: ¢.5
Typ hadice: C 52 Rok vyroby: 1990  Dizka: 20 m
Pracovny pretlak (Mpa). 1,2 Skusobny pretlak (Mpa): 1,56

Datum Skusky Vysledok skusky Poznamky dpi
: sk _
11.12.2019 Vyhovuje Umiestnena v hydrante &5 poschodie | 7‘%

:Q'PYROSTOPHW“uo

Ipelska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol
o vykonanej tlakovej skiske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Maijitel: Specialna ZS s MS Voltaéééka. Zilina Identifikacné Cislo hadice: ¢.6
Typ hadice: C 52 Rok vyroby: 2003 Dizka: 20 m
Pracovny pretlak (Mpa): 1,2 Skusobny pretiak (Mpa). 1,56
Datum Skusky Vysledok skusky Poznamky kzo pis
S uc,ého
11.12.2019 Vyhovuje Umiestnena v hydrante .6 prizemie 0~ MAA

lf



8 PYROSTOP Hulaks.r.o.

Ipelska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol
o vykonanej tlakovej skuske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Majitel: Specialna ZS s MS Vojtassaka, Zilina Identifikacné &islo hadice: €.7
Typ hadice: C 52 Rok vyroby: 1990  Dizka: 20 m
Pracovny pretiak (Mpa). 1,2 Skusobny pretiak (Mpa): 1,56
Datum Skuasky Vysledok skusky |r Poznamky ' Podpis
skqﬁa
| 11.12.2019 Vyhovuje Umiestnena v hydrante ¢.7 prizemie | IJ? %?

PYROSTOP Huliak, s.r.o.

Ipefska 615/20, 010 01 Zilina

STN 92 0801

Protokol
o vykonanej tlakovej skuske poziarnej hadice podfa STN 92 0801

Majitel: Speciaina Z8 s MS Vo;taéééka. Zilina Identifikaéné &islo hadice: €.8
Typ hadice: C 52 Rok vyroby: 1990  Dizka: 20 m
Pracovny pretlak (Mpa): 1.2 Skusobny pretiak (Mpa): 1,56
Datum Skusky Vysledok skusky Poznamky Podpis |
skuajlicefio
11.12.2019 Vyhovuje Umiestnena v hydrante &8 prizemie LA

i/
Jd



Opravnena osoba: PYROSTOP Huliak s.r.o., Ipelska 615/20, 010 01 Zilina

SPRAVA "A"

O kontrole poziarneho vodovodu podfa vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z.z. a STN EN671-3 :

Kontrola

ziarnych vodovodov a ich prislusenstva

Subjekt / Objednavatel

Sidlo:
ICO:

V objekte je inStalovany:

al nastenny poZiarny vodovod

b/ vonkajsl poziarny vodovod

Specialna zakladna §kola s meterskou $kolou
Vojtassaka 13, 010 08 Zilina

36 134 228

- typ hydrantov : C" 52
- pocet hydrantov 8 ks
- typ hydrantov —

- pocet hydrantov

c/ nezavodneny poZiarny vodovod (suchovod) : —_—

Vykonane prace:

Kontrola vybavenosti hadicovych zariadeni predpisanou vyzbrojou. Rozmotanie, Cistenie, vizuaina kontrola
stavu a previnutie hadic a hadicovych navijakov, kontrola prudnic, kontrola tesneni, pripadna vymena. Kontrola
funkénosti odbernych miest, uzatvaracich a pripajacich armatur a uzatvaracich ventilov.Kontrola oznacenia
vonkajsich odbernych miest a hadicovych zariadeni. Kontrola pohotovosti ¢erpacich zariadeni a ich
prisluenstva. Meranie hydraulickych prevadzkovych parametrov.

Cislo hydrantu: p1(MPa) p2(Mpa) Q(ls-1) tryska @ umiestnenie PH
Sprava B Spec ZS s M$
Vojtasdsaka

Kontrola vykonana
Platnost' kontroly
Vykonal

Opravnenie ¢islo
Meraci pristroj
Prilohy spravy A

Peciatka a podpis

11.12.2019

11.12.2020 N 7~

Robert Huliak, Rudolf Huliak ... VA SR Am— s ) .......
podpis :

20160701, 20160702
FIREFLOW Model WFT, vyrobné ¢islo: 0038/01/2016, 0072/01/2016
B




PYROST O P Hulaksro.,

Ipel'ska 615/20, 01001 Zilina

Cislo potvrdenia : 349 V Zilinedha: 11.12.2019

Meno a priczvisho osoby . kiora ina vsobitne opravienic o wdboing) spisobilos(i na vy honavanie hentioly lasiacich pristrojoy . Rudolf Hulink, Robert Huliak
Cislo osobitného opravnenia o odbornej spdsobilosti na vykonavanie kontroly hasiacich pristrojov:
N-04/00/15, N-06/00/16, N-005/00/16, 123608

) POTVRDENIE -
O VYKONANI KONTROLY PRENOSNEHO HASIACEHO PRISTROJA (PHP)

podfa paragrafu 21 ods 4 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenske) republiky & 719/2002 Z z | ktorou sa ustanovuju viastnosti, podmienky prevadzkovania a zabezpetenie
pravideinej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov

Viastnik PHP . Speciélna zakladna $kola s materskou $kolou
Vojtassaka 13
010 08 Zilina 1
Typoveé " Rok Z > > =
Umiestnenie PHP oz:gcenie Nazo; ;?g obeu vyroby V;giollane % § E f-:? Poznamka
PHP PHP o 18 |3
prizemie A pri vstupe PR 2e KODRETA 2009 1507 1
PD 6 GA GLORIA 2005 263233 1
prizemie pri rozvodni PR 2e KODRETA 2009 1467 1
priz. kuchyna pri uz. plynu [PD 6 GA GLORIA 2005 263515 1
kuchyna S2KTe KODRETA 2009 33083 1
PDE 6 GLORIA 2018 002779 1
prizemie éast' B PR 2e KODRETA 2009 1565 1
PD 6 GA GLORIA 2005 263209 1
PR 2e KODRETA 2009 1544 1
PR 2e KODRETA 2009 1411 1
PD 6 GA GLORIA 2005 263462 1
poschodie ast' B PR 2e KODRETA 2009 1513 1
poschodie éast' A PR 2e KODRETA 2009 1475 1
poschodie pristavba PD 6 GA GLORIA 2005 563104 1
Centrum $pec, pedagog. poradenstva
PDE 6 GLORIA 2018 003382 1

Hasiace pristroje su dobré a schopné dalsej prevadzky do najblizSej kontroly. Budica kontrola, december 2020,

Suéet ukonov v stlpcoch: 0 15 0 0
Sucet ukonov celkom: 15
Datum vykonania kontroly prenosného hasiaceho pristroja : 11 december 2019

Podpis fyzicke] osoby, ktora ma osobitné opravnenie o odbornej spésobilosti na vykondvanie kontroly hasiacich pristrojov:

7/ [ @%7



